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Abschaltung eines Melders oder einer Gruppe
(Nur für EP mit Schlüssel)  

 
        Schlüssel waagerecht drehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Erinnerung an eine bestehende Abschaltung!

 

       
 
 
 

 

Ein abgeschalteter Melder meldet im 
Ernstfall keinen Alarm! 

 
 
 
 

Einschaltung / Rücksetzen eines Melders oder einer Gruppe 
Mit dem Einschalten können auch anstehende kleine Störungen oder Feueralarme gelöscht werden.
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